L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Julius-Hélder-Str. 20 - 70597 Stuttgart

Wasserversorgungsverband

Rotenburg-Land

S\Ky//’i
Zum Adel 101 jasws (( DAKKS
Q@\‘\ Deutsche

27356 Rotenburg

Prufbericht-Nr.: 2026PQ28992 / 1
unsere Auftragsnummer 26Q23383 / 001

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Probeneingang 17.07.2026

Probenehmer Andreas Hoberg

Probenahme 16.07.2026  09:50

Material Trinkwasser

Projekt Wasserwerk Nord, Emmen 107, 27383 Scheellel - umfassende
Untersuchung

Probenahmezweck Zweck a

Teis - ZID - Nummer ROWU00334

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

WW Nord, Westerholz, Werkausgang, ROWU00334

17.07.2026 - 04.08.2026

Probemenge ca. 5570 mL
Parameter Einheit Messwert Grenzwert Methode
Farbung (Probenahme) farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 5
Geruch (qualitativ) unauffallig DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10?
(Probenahme) 5
Geschmack (Probenahme) unaufféllig  [ohne DEV-B1/2:19712 5
anormale
Veranderung
Triibung (sensorisch) ohne organoleptisch s
(Probenahme)
pH-Wert (Probenahme) 7,5 6,5-9,5 DIN EN 1SO 10523: 2012-042 5
Temperatur (Probenahme) °C 11,2 DIN 38404-4:1976-122 5
Leitfahigkeit (Probenahme) S/em 493 2790 DIN EN 27888: 1993-112, Korr. auf
H 25°C mittels Temp.komp. 5
Leitfahigkeit (Labor) S/em 1530 2790 DIN EN 27888: 1993-112, Korr. auf
! 25°C mittels Temp.komp. 5
Enterokokken KBE/100 mL DIN EN I1SO 7899-2: 2000-112 ¢
E. Coli KBE/100 mL DIN EN ISO 9308-2: 2014-062 o

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte
Daten oder Informationen diese beeinflussen kénnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium iibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern diese nicht durch
Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des
ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder veroffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht beriicksichtigt.
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L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert Grenzwert Methode
Coliforme (Gesamt-) KBE/100 mL 0 0 DIN EN ISO 9308-2: 2014-062 o
Kol.-zahl (22°C) 6 ohne DIN EN ISO 6222:1999-072
KBE/mL anormale
Veranderung
Kol.-zahl (36°C) 0 ohne DIN EN ISO 6222:1999-072 ¢
KBE/mL anormale
Veranderung
Bor mg/L 0,026 1 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Bromat mg/L <0,0025 0,01 DIN EN ISO 15061: 2001-122 5
Chrom ges. mg/L <0,00050 |0,025 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Cyanid ges. mall <0,0050 0,05 DIN EN ISO 14403-2 (D3):
9 2012-10° 5

Fluorid mg/L 0,15 1,5 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Nitrat mg/L 0,91 50 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Nitrit mg/L 0,010 0,5 DIN EN ISO 13395: 1996-122 5
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/L <0,05 1 berechnet 5
Quecksilber mg/L <0,00020 |0,001 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Selen mg/L <0,0010 0,01 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Uran mg/L <0,000050 |0,01 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Benzol pg/L <0,10 1 DIN 38407-43 (F43): 2014-10° 5
1,2-Dichlorethan pg/L <0,10 3 DIN 38407-43: 2014-10 5
Trichlorethen pg/L <0,10 DIN 38407-43: 2014-102 5
Tetrachlorethen pg/L <0,10 DIN 38407-43: 2014-102 5
Summe Tetra-/ L n.n. 10 berechnet s
Trichlorethen H9
Antimon mg/L <0,0010 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Arsen mg/L <0,00050 |0,01 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Bisphenol-A pg/L <0,050 2,5 DIN EN 12673:1999-052 5
Benzo(a)pyren pg/L <0,001 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 5
Blei mg/L <0,0010 0,01 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Cadmium mg/L <0,00030 |0,003 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Kupfer mg/L 0,0019 2 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Nickel mg/L <0,0010 0,02 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5
Benzo(b)fluoranthen Mg/L <0,005 DIN 38407-39: 2011-092 5
Benzo(k)fluoranthen pg/L <0,005 DIN 38407-39: 2011-092 5
Benzo(g,h,i)perylen pg/L <0,005 DIN 38407-39: 2011-092 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/L <0,005 DIN 38407-39: 201-092 5
Summe PAK(4) (TVO) Mg/l n.n. 0,1 berechnet s
Summe Trihalogenmethane pg/L <1,0 50 berechnet 5
Aluminium L <0,010 0,2 DIN EN ISO 11885 (E22):

m9 2009-09¢ 5
Ammonium mg/L <0,025 0,5 DIN EN ISO 11732: 2005-052 5
Chlorid mg/L 30 250 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Eisen, ges. L 0,014 0,20 DIN EN ISO 11885 (E22):

m9 2009-09° 5
SAK 436 nm 1 0,16 0,5 DIN EN ISO 7887 (Verf. B):

m 2012-04° 5

Mangan mg/L <0,010 0,05 DIN EN ISO 17294-2: 2024-122 5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen
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L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert Grenzwert Methode
Natrium n 19 200 DIN EN ISO 11885 (E22):
m9 2009-09° 5
TOC 3,7 ohne DIN EN 1484: 2019-042 5
mg/L anormale
Veranderung
Sulfat mg/L 3,5 250 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Triibung (quantitativ) FNU 0,15 1 DIN EN ISO 7027-1: 2016-112 5
pH-Wert 7,7 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523: 2012-042 5
Calcitissekapazitat mg/L -7,243 5 DIN 38404-10: 2012-122 5
Kalium " 1,6 DIN EN ISO 11885 (E22):
mg 2009-09° 5
Magnesium L 41 DIN EN ISO 11885 (E22):
mg 2009-09° 5
Calcium L 77 DIN EN ISO 11885 (E22):
mg 2009-09° 5
Gesamthérte °dH 12 DIN 38409-6:1986-01° 5
Gesamthérte mmol/L 2,1 DIN 38409-6:1986-012 5
Summe Anionen c-eq 513 berechnet s
Summe Kationen c-eq 5,05 berechnet 5
Abw. Kationen-Anionen c-eq % -1,5 berechnet s
Summe Pestizide TrinkwV mg/L n.n. 0,0005 berechnet 5
Zweck der Probenahme a DIN EN ISO 19458: 2006-122 5
gem. DIN 19458
Nds Landesliste PSM -5
AMPA pg/L <0,030 nrv DIN 1SO 16308: 2017-09° 5
Atrazin pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Bentazon pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Bromacil pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Chloridazon-desphenyl L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
(Metabolit B) M9
Methyl-desphenyl-Chloridaz L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
on (Metabolit B1) Hg
Chlortoluron pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Desethylatrazin pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-097 5
Desethylterbuthylazin pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Desisopropylatrazin Mg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
2,4-DP (Dichlorprop) pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
2,6-Dichlorbenzamid pg/L <0,030 nrv DIN 38407-36: 2014-097 5
N,N-Dimethylsulfamid pg/L <0,030 nrv DIN 38407-36: 2014-092 5
Dimethachlor ESA (CGA L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
354742) M9
Dimethachlor OA (CGA L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
50266) H9
Dimethachlor-CGA 369873 ug/L <0,030 nrv DIN 38407-36: 2014-092 5
Diuron pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Ethidimuron pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Ethofumesat pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Glyphosat pg/L <0,030 0,1 DIN 1SO 16308: 2017-09° 5
Isoproturon pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
MCPP (Mecoprop) pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen
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L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert Grenzwert Methode
Metalaxy! pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Metamitron pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Metazachlor pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Metazachlor OA (BH 479-4) Mg/L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
Metazachlor ESA (BH <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
479-8) Ho/L

Metazachlor Metabolit: BH <0,050 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
479-9 Hg/L

Metazachlor Metabolit: BH <0,050 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
479-11 hg/L

Metolachlor pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Metolachlor OA (CGA L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
351916/51202) M9

Metolachlor ESA (CGA I <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
380168/354743) H9

Metolachlor (NOA 413173) Mg/L <0,030 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
Metoxuron pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Metribuzin pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Oxadixyl pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Simazin pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Terbuthylazin pg/L <0,030 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
1H-1,2,4- Triazol pg/L <0,050 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
Trifluoressigséure pg/L <0,50 nrM PI-MA-M 02-038: 2022-032 5
Summe L n.n. 0,5 berechnet s
Pflanzenschutzmittel H9

Chlorthalonil-R471811 pg/L <0,050 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
Chlorthalonil-Sulfonsaure L <0,050 nrM DIN 38407-36: 2014-092 5
(R417888) M9

Dimethenamid-M27 pg/L <0,050 nrv DIN 38407-36: 2014-092 5
Chloridazon pg/L <0,050 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5
MCPA Mg/l <0,050 0,1 DIN 38407-36: 2014-092 5

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfihrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg (D-PL-14170-01) ¢GBA Hamburg (D-PL-14170-01)

Abweichungen von Grenzwerten und Anforderungen sind, vom Unternehmer und sonstigem Inhaber,
unverziglich dem zustandigen Gesundheitsamt zu melden.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen
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L. GBAGROUP

Beurteilung:

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Abk.
nrM = Nicht relevante Metaboliten von Wirkstoffen aus Pflanzenschutzmitteln

Im Trinkwasser ist nur die Anwesenheit von Pflanzenschutzmitteln-Wirkstoffen und relevanter Metaboliten
anhand der dort verbindlichen Vorsorge-Grenzwerte von 0,1 pg/l (pro Einzelstoff) und 0,5 g/l
(Stoffsummen) zu bewerten und zu begrenzen.

Nicht relevante Metabolite sind nicht Teil der Summenbildung der untersuchten Pflanzenschutzmittel. Die
Einstufung von nrM von Pflanzenschutzmitteln erfolgt durch das Umweltbundesamt (UBA) unter
Bericksichtigung der Risikobewertung des BfR mit sogenannten gesundheitlichen Orientierungswerten
(GOW).

Unter dem Stichwort "nicht relevante Metaboliten und UBA" finden Sie die aktuelle Liste der
gesundheitlichen Orientierungswerte (GOW) fir nicht relevante Metaboliten (nrM) von Wirkstoffen aus
Pflanzenschutzmitteln (PSM).

Hamburg, 04.08.2026

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i.A. C. Janssen
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